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                   Индивидуальный жилой дом

Ведомость чертежей. Основные показатели.
Общие данные системы отопления. Общие

указания.

1 13

Булавин М.

Рыжов Д.

Общие данные системы отопления
Наименование Ед. изм Кол-во

Длина труб от насосных групп до коллекторов м.п. 160

Площадь теплого пола в доме м2 84

Площадь теплого пола в гараже м2 42

Площадь теплого пола бассейна м2 20

Количество распределительных коллекторов шт 4

Длина труб при лучевой разводке м.п. 187

Количество радиаторов отопления шт 2

Количество внутрипольных конвекторов шт 7

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1
Ведомость чертежей. Основные показатели. Общие данные

системы отопления. Общие указания.
Формат А3

2 План первого этажа. Теплый пол. Формат А2

3 План первого этажа. Радиаторы. Формат А2

4 План первого этажа. Вентиляция. Формат А3

5 Аксонометрическая схема радиаторного отопления. Формат А3

6 Аксонометрическая схема вентиляции. Формат А3

7
Монтажная схема коллектора теплого пола №1. Схема

устройства теплого водяного пола на первом этаже.
Формат А3

8
Монтажная схема коллектора хамама. Монтажная схема

коллектора бассейна.
Формат А3

9 Монтажная схема коллектора радиаторов №1. Формат А3

10
Схема подключения радиаторов. Схема подключения
внутрипольного конвектора.

Формат А3

11-13 Спецификация. Формат А3

Основные показатели

Наименование
здания

(сооружения)
помещения

Объем,
м³

Периоды
года при

tн, °C

Расход тепла, кВт Установлен
ная

мощность
котельного

оборудова
ния, кВт

На
отопле-

ние

На
хамам

На

бассейн
Общий

Индивидуаль-

ный жилой дом
603 -37°C 23,4 3 6 32,4 34

Общие указания.
      Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических,

санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской

Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

           Рабочая документация разработана на основании:

- технического задания заказчика;

- строительных чертежей;

- СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"

           Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха для г. Новосибирска.

- Для проектирования системы отопления - минус 37°С

- Средняя температура отопительного периода - минус 8,7°С

- Продолжительность отопительного периода - 230 суток

                                            Решения по отоплению

     Для возмещения теплопотерь в жилом доме запроектирована система водяного отопления.
Температура теплоносителя расчетная:

- для системы радиаторного отопления - tпод =80°С, tобр =60°С;

- для системы теплого пола - tпод =45°С, tобр =35°С;

     Для комфорта была запроектирована система теплого пола в помещениях первого этажа. Коллектор

теплого пола первого этажа расположен в тех. помещение. Коллектор на хамам и бассейн

расположены в тех. помещение.

     Радиаторная система отопления выполнена лучевой разводкой. Коллектор радиаторов первого

этажа расположен в тех. помещение.
     В высших точках системы установлены воздухоотводчики, в нижних - спуски. Удаление воздуха

производится также на каждом приборе через воздухоотводчики.

     Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует

проложить в гильзах из негорючих материалов, края гильз должны быть на одном уровне с

поверхностями стен, перегородок и потолков, и на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку

зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмотреть негорючими материалами,

обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.
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Отопительный контур: Кухня-гостиная/104

Распределитель: Коллектор теплого пола №1

Труба: Сшитый полиэтилен 16х2,2

Шаг труб - 15,0 см; А= 13,5 м2; Lтр= 95 м;

Фр= 1395 Вт; Q=  2,5л/мин; Настройка - 2,5

Отопительный контур: Тамбур/101,

Комната/102, Санузел/103

Распределитель: Коллектор теплого пола №1

Труба: Сшитый полиэтилен 16х2,2

Шаг труб - 15,0 см; А= 16,1 м2; Lтр= 109 м;

Фр= 1351 Вт; Q= 2,6 л/мин; Настройка - 3,0

Отопительный контур: Кухня-гостиная/104

Распределитель: Коллектор теплого пола №1

Труба: Сшитый полиэтилен 16х2,2

Шаг труб - 15,0 см; А= 13,9 м2; Lтр= 98 м;

Фр= 1427 Вт; Q= 2,5 л/мин; Настройка - 2,5

Отопительный контур: Кухня-гостиная/104

Распределитель: Коллектор теплого пола №1

Труба: Сшитый полиэтилен 16х2,2

Шаг труб - 15,0 см; А= 14,8 м2; Lтр= 102 м;

Фр= 1512 Вт; Q= 2,5 л/мин; Настройка - 2,5

Формат  A2

План первого этажа. Теплый пол.

Лист

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата№ док.
26.21-ОВ 2

Трубы до контуров теплого пола в трубной изоляции.

Отопительный контур: Гараж/109

Распределитель: Коллектор теплого пола №1

Труба: Сшитый полиэтилен 16х2,2

Шаг труб - 20,0 см; А= 21,4 м2; Lтр= 123 м;

Фр= 2306 Вт; Q= 2,8 л/мин; Настройка - 3,0

Отопительный контур: Гараж/109

Распределитель: Коллектор теплого пола №1

Труба: Сшитый полиэтилен 16х2,2

Шаг труб - 20,0 см; А= 20,5 м2; Lтр= 118 м;

Фр= 2202 Вт; Q= 2,8 л/мин; Настройка - 3,0

Отопительный контур: Бассейн

Распределитель: Коллектор теплого пола №2

Труба: Сшитый полиэтилен 16х2,2

Шаг труб - 15,0 см; А= 10,0 м2; Lтр= 77 м;

Фр= 1484 Вт; Q= 3,7 л/мин; Настройка - 4,0

Отопительный контур: Бассейн

Распределитель: Коллектор теплого пола №2

Труба: Сшитый полиэтилен 16х2,2

Шаг труб - 15,0 см; А= 10,0 м2; Lтр= 77 м;

Фр= 1482 Вт; Q= 3,7 л/мин; Настройка - 4,0

Отопительный контур: Спальня/105

Распределитель: Коллектор теплого пола №1

Труба: Сшитый полиэтилен 16х2,2

Шаг труб - 15,0 см; А= 8,4 м2; Lтр= 63 м;

Фр= 852 Вт; Q= 2,0 л/мин; Настройка - 2,0

Отопительный контур: Хамам/108, Сауна/107

Распределитель: Коллектор теплого пола №1

Труба: Сшитый полиэтилен 16х2,2

Шаг труб - 20,0 см; А= 12,7 м2; Lтр= 68 м;

Фр= 906 Вт; Q= 0,7 л/мин; Настройка - 1,0

Отопительный контур: Бассейн/106

Распределитель: Коллектор теплого пола №1

Труба: Сшитый полиэтилен 16х2,2

Шаг труб - 15,0 см; А= 12,9 м2; Lтр= 92 м;

Фр= 1219 Вт; Q= 2,4 л/мин; Настройка - 2,5

Коллектор теплого пола №1

на 9 выходов

Коллектор теплого пола

бассейна на 2 выхода

Коллектор хамама

на 2 выхода

Экспликация помещений

№ Помещение Т, °С S, м2 ФHL, Вт

101 Тамбур 18 3.16 402

102 Комната 22 6.20 1128

103 Санузел 24 4.28 681

104 Кухня-гостиная 22 47.16 5315

105 Спальня 22 7.78 1126

106 Бассейн 25 48.10 5659

107 Сауна 15 6.42 466

108 Хамам 15 6.07 398

109 Гараж 15 37.91 2779

Итого 167,1 17991
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Лист

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата№ док.
26.21-ОВ 3

План первого этажа. Радиаторы.

Трубы в техническом помещении

Формат  A2

Отопительный контур: Бассейн/106

Распределитель: Коллектор радиаторов №1

Внутрипол. конвектор: EVA КА.125.243.2500

Lтр∅16= 25 м; Фр(Δ40)
= 1000 Вт; Q =  л/мин;

Qв= 60 м3/ч

Отопительный контур: Бассейн/106

Распределитель: Коллектор радиаторов №1

Внутрипол. конвектор: EVA КА.125.243.3100

Lтр∅16= 19 м; Фр(Δ40)
= 1300 Вт; Q =  л/мин;

Qв= 60 м3/ч

Отопительный контур: Бассейн/106

Распределитель: Коллектор радиаторов №1

Внутрипол. конвектор: EVA КА.125-243-3100

Lтр∅16= 18 м; Фр(Δ40)
= 1300 Вт; Q =  л/мин;

Qв= 60 м3/ч

Экспликация помещений

№ Помещение Т, °С S, м2 ФHL, Вт

101 Тамбур 18 3.16 402

102 Комната 22 6.20 1128

103 Санузел 24 4.28 681

104 Кухня-гостиная 22 47.16 5315

105 Спальня 22 7.78 1126

106 Бассейн 25 48.10 5659

107 Сауна 15 6.42 434

108 Хамам 15 6.07 365

109 Гараж 15 41.96 2915

Итого 171,14 18061

Отопительный контур: Бассейн/106

Распределитель: Коллектор радиаторов №1

Внутрипол. конвектор: EVA КА.125-243-2950

Lтр∅16= 6 м; Фр(Δ40)
= 1200 Вт; Q =  л/мин;

Qв= 60 м3/ч

Отопительный контур: Кухня-гостиная/104

Распределитель: Коллектор радиаторов №1

Радиатор отопления: Фр(Δ50)
⩾ 1200 Вт

Lтр∅16= 16 м; ; Q =  л/мин

Отопительный контур: Санузел/103

Распределитель: Коллектор радиаторов №1

Радиатор отопления: Фр(Δ50)
⩾ 400 Вт

 Lтр∅16= 34 м; Q =  л/мин

Отопительный контур: Комната/102

Распределитель: Коллектор радиаторов №1

Радиатор отопления: Фр(Δ50)
⩾ 600 Вт

 Lтр∅16= 36 м; Q =  л/мин

Коллектор радиаторов №1

на 11 выходов

Закладная под радиатор

Закладная под радиатор

Коллектор теплого пола №1

на 9 выходов

Коллектор теплого пола

бассейна на 2 выхода

Коллектор хамама

на 2 выхода

Распределительный коллектор

Meibes на 5 отоп. контуров

∅22х1,2

∅22х1,2

∅28х1,2

∅28х1,2

∅22х1,2

∅28х1,2

∅28х1,2

Выводы на теплообменик бассейна

Трубы в конструкции пола первого этажа

Закладная под радиатор

Отопительный контур: Тамбур/101

Распределитель: Коллектор радиаторов №1

Радиатор отопления: Фр(Δ50)
⩾ 200 Вт

 Lтр∅16= 32 м; Q =  л/мин
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Формат А3

Лист

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата№ док.
26.21-ОВ 4

План первого этажа. Вентиляция.

Приточный воздух

Вент. установка

recoVAIR VAR 360/4 (E)

Вытяжка на улицу

Приток с улицы

Многоканальный коллектор
для плоских воздуховодов Подъем 2-х воздуховодов 52х132 мм

Экспликация помещений

№ Помещение S, м2

101 Тамбур 3.16

102 Комната 6.20

103 Санузел 4.28

104 Кухня-гостиная 47.16

105 Спальня 7.78

106 Бассейн 48.10

107 Сауна 6.42

108 Хамам 6.07

109 Гараж 37.91

Итого 167,1

Вытяжной воздух

Многоканальный коллектор
для круглых воздуховодов

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

*Воздуховоды по потолку тех. помещения

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм
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Формат А3

Лист

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата№ док.
26.21-ОВ 4

План первого этажа. Вентиляция.

Приточный воздух

Вент. установка

recoVAIR VAR 360/4 (E)

Вытяжка на улицу

Приток с улицы

Подъем 5 воздуховодов

52х132 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Экспликация помещений

№ Помещение S, м2

101 Тамбур 3.16

102 Комната 6.20

103 Санузел 4.28

104 Кухня-гостиная 47.16

105 Спальня 7.78

106 Бассейн 48.10

107 Сауна 6.42

108 Хамам 6.07

109 Гараж 37.91

Итого 167,1

Вытяжной воздух

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем 2-х воздуховодов 52х132 мм Подъем 1 воздуховода 52х132 мм

*Воздуховоды в конструкции пола первого этажа.

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм

Подъем воздуховода ∅75/63 мм



Формат А3

Лист

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата№ док.
26.21-ОВ 5

Аксонометрическая схема радиаторного отопления.

Трубы до радиаторов отопления в конструкции пола

Распределительный коллектор
на 5 отоп. контуров

Конвектор EVA КА.125.243.2500

Конвектор EVA КА.125.243.3100

Конвектор EVA КА.125.243.3100

Конвектор EVA КА.125.243.2950

Радиатор

Радиатор

Коллектор хамама

на 2 выхода

Коллектор теплого пола

бассейна на 2 выхода

Коллектор теплого пола №1

на 9 выходов

Коллектор радиаторов №1

на 11 выходов

Закладная под радиатор

Закладная под радиатор

0,000

0,0000,000

0,000

0,000

∅22х1,2
∅22х1,2

∅28х1,2

∅28х1,2
∅22х1,2

∅28х1,2

∅22х1,2

∅22х1,2

∅28х1,2

Выводы на теплообменик бассейна

∅16х2,2

∅16х2,2

∅16х2,2
∅16х2,2

∅16х2,2

∅16х2,2

∅16х2,2

∅16х2,2

∅16х2,2

Закладная под радиатор

Радиатор

Радиатор Zehnder



Формат А3

Лист

Изм. Кол.уч. Лист Подп. Дата№ док.
26.21-ОВ 7

Схема устройства теплого водяного пола
на первом этаже.

Монтажная схема коллектора

теплого пола №1.

Спецификация коллектора теплого пола №1

Поз. Обозн. Наименование Кол.

1 1 Распределительный коллектор с расходомерами, 9 выходов 1

2 2
Регулируемый концевой фитинг 1" с дренажным вентилем и
автоматическим воздухоотводчиком

2

3 3 Резьбозажимное соединение 16х2,2 мм 18

4 4 Кран сгон НВ 1' прямой 2

5 5 Переходник НР 28-R 1" 2

6 6 Стальной Отвод 90° press х press D28 2

7 7 Шкаф распределительный наружный (ШРН-4) (651x120x850) 1

L/
m

m

L/
m

m

L/
m

m

L/
m

m

0

5
4
3
2
1

0

5
4
3
2
1

0

1

3
2

5
4

0

5
4
3
2
1

L/
m

m

0

5
4
3
2
1

L/
m

m

0

5
4
3
2
1

L/
m

m

0

5
4
3
2
1

L/
m

m

0

5
4
3
2
1

∅28х1,2

1
2

2

45

3

3

-0,800

-0,600

L/
m

m

0

5
4
3
2
1

45

6

6

7 -0,400

6
0

2
0

Напольное покрытие 20 мм
Цементная стяжка 80 мм

Маты с бобышками пенополистирольные 50 мм

Трубы радиаторного отопления/водоснабжения
Железобетон

Плиты пенополистирольные 50 мм

Трубы теплого пола

5
0

5
0

0,000
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Монтажная схема коллектора хамама.

Спецификация коллектора теплого пола №1

Поз. Обозн. Наименование Кол.

1 1 Распределительный коллектор с расходомерами, 2 выхода 1

2 2
Регулируемый концевой фитинг 1" с дренажным вентилем и
автоматическим воздухоотводчиком

2

3 3 Резьбозажимное соединение 16х2,0 мм 4

4 4 Кран сгон НВ 1' прямой 2

5 5 Переходник НР 22-R 1" 2

6 6 Стальной Отвод 90° press х press D22 2

7 7 Шкаф распределительный наружный (ШРН-2) (651x120x550) 1

L/
m

m

L/
m

m

0

5
4
3
2
1

0

5
4
3
2
1

∅22х1,2

1
2

2

45

3

3

-0,800

-0,600

45

6

6

7 -0,400

Монтажная схема коллектора бассейна.

Спецификация коллектора теплого пола №1

Поз. Обозн. Наименование Кол.

1 1 Распределительный коллектор с расходомерами, 2 выхода 1

2 2
Регулируемый концевой фитинг 1" с дренажным вентилем и
автоматическим воздухоотводчиком

2

3 3 Резьбозажимное соединение 16х2,0 мм 4

4 4 Кран сгон НВ 1' прямой 2

5 5 Переходник НР 22-R 1" 2

6 6 Стальной Отвод 90° press х press D22 2

7 7 Шкаф распределительный наружный (ШРН-2) (651x120x550) 1

L/
m

m

L/
m

m

0

5
4
3
2
1

0

5
4
3
2
1

∅22х1,2

1
2

2

45

3

3

-0,800

-0,600

45

6

6

7 -0,400
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Монтажная схема коллектора радиаторов №1.

Спецификация коллектора радиаторов №1

Поз. Обозн. Наименование Кол.

1 1 Распределительный коллектор без расходомеров, 11 выходов 1

2 2
Регулируемый концевой фитинг 1" с дренажным вентилем и
автоматическим воздухоотводчиком

2

3 3 Резьбозажимное соединение flex/pink 16х2,2xG3/4 22

4 4 Кран сгон НВ 1' прямой 2

5 5 Переходник НР 28-R 1" 2

6 6 Стальной Отвод 90° press х press D28 2

7 7 Шкаф распределительный наружный (ШРН-5) (651x120x1000) 1

1

2

2

4

4

3

7

3

5

5

∅28х1,2

6

6 -0,800

-0,600

-0,400
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Спецификация оборудования

Поз. Обозн. Наименование Кол.

1 1 Радиатор отопления 1

2 2 Термоголовка 1

3 3 Пара шаровых кранов G1/2''х3/4'' (прямой) 1

4 4 Резьбозажимное соединение для метал. трубок, G 3/4" -15 мм 2

5 5 Трубка для подключения радиатора Г-образная 16/250 мм 2

6 6 Надвижная гильза 16 2

+0,120

0,000

-0,150

Вид справа

3

4

Вид спереди

3

4

Спецификация оборудования

Поз. Обозн. Наименование Кол.

1 1 Конвектор внутрипольный 1

2 2 Рулонная решётка 1

3 3 Кран шаровый сгон 1/2" НВ 2

4 4 Переходник НР 16-R 1/2" 2

5 5 Надвижная гильза 16 2

Схема подключения внутрипольного конвектора.

12

1 2 3 4

3 4

3 4

5

5

5

0,000

-0,150

Вид сверху

Вид спереди

Схема подключения радиаторов.

1 2 1

5 5

6

2
4

3

-0,125
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика

Тип, марка

Обозначение
документа оп-
росного листа

Код

оборудования
материала

Завод-
изготовитель

Единица
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Теплый пол в доме

1 Труба из нержавеющей стали - 28x1,2 мм м.п. 36

2 Труба сшитый полиэтилен для теплого пола 16х2,2 мм м.п. 713

3 Трубная изоляция d18x6, красная м.п. 20

4 Трубная изоляция d18x6, синяя м.п. 20

5 Распределительный коллектор с расходомерами, 9 выходов шт 1

6
Регулируемый концевой фитинг 1" с дренажным вентилем и автоматическим
воздухоотводчиком

шт 2

7 Кран сгон НВ 1' прямой бабочка шт 2

8 Шкаф распределительный наружный (ШРН-5) (651x120x1000) шт 1

9 Резьбозажимное соединение 16х2,2 мм шт 18

10 Фиксатор поворота трубы 16 мм 90° шт 18

11 Переходник НР 28-R 1" шт 2

12 Стальной Отвод 90° press х press D28 шт 16

13 Маты с бобышками пенополистирольные 50 мм м2 103

14 Хомут 3/4 (25-29 мм) с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем шт 40

15 Защитная лента Rautitan шт 1

Хамам

16 Труба из нержавеющей стали - 22x1,2 мм м.п. 32

17 Труба сшитый полиэтилен для теплого пола 16х2,2 мм м.п. 150

18 Трубная изоляция d18x6, красная м.п. 8

19 Трубная изоляция d18x6, синяя м.п. 8

20 Распределительный коллектор с расходомерами, 2 выхода шт 1

21
Регулируемый концевой фитинг 1" с дренажным вентилем и автоматическим
воздухоотводчиком

шт 2

22 Кран сгон НВ 1' прямой бабочка шт 2

23 Шкаф распределительный наружный (ШРН-2) (651x120x550) шт 1

24 Резьбозажимное соединение 16х2,2 мм шт 4

25 Фиксатор поворота трубы 16 мм 90° шт 4

26 Переходник НР 22-R 1" шт 2

27 Стальной Отвод 90° press х press D22 шт 14

28 Хомут 1/2 (20-24 мм) с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем шт 36

Бассейн

29 Труба из нержавеющей стали - 22x1,2 мм м.п. 54

30 Труба сшитый полиэтилен для теплого пола 16х2,2 мм м.п. 154

31 Трубная изоляция d18x6, красная м.п. 10
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32 Трубная изоляция d18x6, синяя м.п. 10

33 Распределительный коллектор с расходомерами, 2 выхода шт 1

34
Регулируемый концевой фитинг 1" с дренажным вентилем и автоматическим
воздухоотводчиком

шт 2

35 Кран сгон НВ 1' прямой бабочка шт 2

36 Шкаф распределительный наружный (ШРН-2) (651x120x550) шт 1

37 Резьбозажимное соединение 16х2,2 мм шт 4

38 Фиксатор поворота трубы 16 мм 90° шт 4

39 Переходник НР 22-R 1" шт 2

40 Стальной Отвод 90° press х press D22 шт 14

41 Хомут 1/2 (20-24 мм) с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем шт 60

Радиаторы

42 Труба из нержавеющей стали - 28x1,2 мм м.п. 38

43 Труба сшитый полиэтилен для радиаторного отопления 16х2,2 мм м.п. 214

44 Трубная изоляция d18x6, красная м.п. 107

45 Трубная изоляция d18x6, синяя м.п. 107

46 Коллектор из нержавеющей стали без расходомеров 11 вых. шт 1

47
Регулируемый концевой фитинг 1" с дренажным вентилем и автоматическим
воздухоотводчиком

шт 2

48 Кран сгон НВ 1' прямой бабочка шт 2

49 Шкаф распределительный наружный (ШРН-4) (651x120x850) шт 1

50 Резьбозажимное соединение 16х2,2xG3/4 шт 22

51 Фиксатор поворота трубы 16 мм 90° шт 22

52 Переходник НР 28-R 1" шт 2

53 Стальной Отвод 90° press х press D28 шт 14

55 Внутрипол. конвектор: EVA КА.125.243.2500 шт 1

56 Внутрипол. конвектор: EVA КА.125-243-2950 шт 1

57 Внутрипол. конвектор: EVA КА.125.243.3100 шт 2

60 Кран шаровый сгон 1/2" НВ шт 8

61 Переходник НР 16-R 1/2" шт 8

62 Надвижная гильза 16 шт 8

63 Радиатор отопления ⩾ 400 Вт шт 1

64 Радиатор отопления ⩾ 600 Вт шт 1

65 Термоголовка шт 4

66 Пара шаровых кранов G1/2''х3/4'' (прямой) шт 4

67 Резьбозажимное соединение для метал. трубок, G 3/4" -15 мм шт 8

68 Трубка для подключения радиатора Г-образная 16/250 мм шт 8

69 Надвижная гильза 16 мм шт 8

70 Заглушка для труб из сшитого полиэтилена 16 мм шт 4
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71 Хомут 3/4 (25-29 мм) с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем шт 42

72 Крюк пластмассовый для труб двойной Д 14-25 (L=100 мм, Д 10 мм) шт 94

73 Защитная лента Rautitan шт 2
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